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VORWORT

Die vorliegende Wegleitung dient als Hilfestellung und wichtige Ergänzung für die Anwendung der Norm 
SIA 380/2:2022 Energetische Berechnungen von Gebäuden – Dynamisches Verfahren für Bedarfsabklärun-
gen, Leistungs- und Energiebedarf. Es werden Erläuterungen und Ergänzungen aufgeführt, die bei der 
 Interpretation der normativen Bestimmungen helfen. Da die Norm vor allem im Bereich der Anforderun-
gen an Rechenverfahren und des Standard-Rechenverfahrens mit zahlreichen Bezügen zu spezifischen 
Teilen aus verschiedenen Europäischen Normen operiert, deren Wiederholung aus Gründen «guten 
 Normenschaffens» innerhalb der normativen Teile nicht möglich ist, werden diese in der vorliegenden 
Wegleitung zusammengestellt und so in übersichtlicher Weise zur Verfügung gestellt.

Insbesondere aber wird als Hauptbestandteil ein Verfahren zur Validierung von Software definiert und 
dargestellt, mit dem Anbieter oder Nutzer von in der Planung verwendeten Programmen nachweisen 
können, dass diese zur Durchführung der in der Norm SIA 380/2:2022 definierten Berechnungen ge-
eignet sind. Da die Norm kein spezifisches Verfahren vorschreibt, sondern die Verwendung unabhän-
giger Software ausdrücklich zulässt, soll dieses Verfahren die Qualität der verwendeten Programme 
 sicherstellen. Es besteht aus einer Folge von sieben Tests, die einzeln oder als Gesamtes absolviert 
 werden können. Je nach Auswahl der absolvierten Tests können Programme für einzelne in der Norm 
abgedeckte Anwendungen oder für alle als geeignet erklärt werden.

Arbeitsgruppe SIA 4010 
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Anhang B
Publikationen

[1]  Tödtli J. et al., TABS Control – Steuerung und Regelung von thermoaktiven Bauteilsystemen,  
Faktor Verlag, Zürich, 2009

In der Kommission SIA 380 und in den Arbeitsgruppen SIA 380/2 und SIA 4010 vertretene Organisationen

EnFK Konferenz Kantonaler Energiefachstellen
FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz
HSLU Hochschule Luzern – Technik & Architektur
OST Ostschweizer Fachhochschule
SIA KGE SIA-Kommission für Gebäudetechnik- und Energienormen
SIA KH SIA-Kommission für Hochbaunormen
TicinoEnergia Associazione TicinoEnergia
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
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