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Avant-propos

But
Le présent cahier technique remplit trois fonctions: premièrement, il définit les hypothèses de calcul correspondant aux 
différents locaux types et à leur utilisation, notamment en fonction du nombre de personnes et des équipements. Ces 
hypothèses entrent dans les calculs normalisés (prédictifs ou justificatifs) pour la demande en énergie et les installations 
du bâtiment. Elles constituent le dénominateur commun des conditions d’utilisation, quelle que soit la norme appliquée. 

Deuxièmement, le présent cahier détaille les conditions de confort acoustique et thermique, d’éclairage et de climatisa-
tion pour chaque type d’utilisation. Ces conditions servent de référence pour le dimensionnement des équipements. Les 
valeurs déterminantes sont dans tous les cas les valeurs fixées dans les normes SIA ou les valeurs du projet. 

Enfin, troisièmement, le présent cahier précise les valeurs caractéristiques pour la demande en puissance et en énergie 
pour l’éclairage, la ventilation, le refroidissement, l’humidification, le chauffage et les installations sanitaires. Ces valeurs
caractéristiques peuvent être utilisées dès le début de l'étude. 

Les données susmentionnées ont été calculées pour 44 locaux types différents, correspondant à l’utilisation de la ma-
jeure partie des surfaces de plancher. 

Normes concernées 
Le présent cahier technique remplace la directive SICC 95-3 Besoin annuel d’énergie des installations aérotechniques,
dont il développe les principes. 

Il se réfère à des paramètres d’utilisation qui interviennent dans les normes et directives suivantes. 

Édition
SIA 180 Isolation thermique et protection contre l’humidité dans les bâtiments 1999 
SIA 181 Protection contre le bruit dans le bâtiment 2006 
SIA 380/1 L’énergie thermique dans le bâtiment 2007 
SIA 380/4 L’énergie électrique dans le bâtiment 2006 
SIA 382/1 Installations de ventilation et de climatisation: bases générales et performances requises 2007 
SIA V 382/2 Puissance de réfrigération à installer dans le bâtiment 1992 
SIA 384.201 Systèmes de chauffage dans les bâtiments – Méthode de calcul des déperditions  

calorifiques de base 2005
SIA 416/1 Indices de calcul pour les installations du bâtiment 2007 
SWKI 96-1 F Installations de ventilation pour garages collectifs 1997 
SWKI 96-2 F Installations de ventilation dans l'industrie hôtelière 2000 
SWKI 99-3 Installations de chauffage, ventilation et climatisation des hôpitaux (planification,  

construction, exploitation) 2003
SWKI 2004-1 Installations aérauliques dans les piscines couvertes 2004 
prEN13790 Performance thermique des bâtiments – Calcul des besoins d’énergie pour le chauffage 2005 

Le présent cahier est mis à jour périodiquement. La base de données informatisées, accessible via le site 
www.energycodes.ch, est adaptée en permanence à l’évolution des normes. 
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